
 0  0 relazione 

0  1 lista punti 

0  2 funzionale regolazione 

0  3 strumentista idraulico 

0  4 elettrico 

0  5 tavole di assieme 

Edificio  TBS  Progressivo  Rev  Descrizione 

X  0  0  0  0  0  1  0  1 Relazione generale 

X  0  0  0  0  0  2  0  1 Relazione specialistica 

X  0  0  0  0  0  3  0  1 Relazione specialistica BMS 

X  0  0  0  0  0  4  0  1 Relazione specialistica di interfacciamento con ETNA 

X  0  0  0  0  0  5  0  1 Relazione specialistica di calcolo 

X  0  0  0  0  0  6  0  1 Manuale di manutenzione 

X  0  0  0  0  0  7  0  1 Piano di coordinamento della sicurezza 

X  0  0  0  0  0  8  0  1 Computo metrico estimativo 

X  0  0  0  0  0  9  0  1  Incidenza della mano d'opera 

X  0  0  0  0  1  0  0  1  Incidenza sicurezza 

X  0  0  0  0  1  1  0  1 Cronoprogramma lavori 

X  0  0  0  0  1  2  0  1 Nuovi prezzi 

X  0  0  0  0  1  3  0  1 Elenco prezzi unitari 

X  0  0  0  0  1  4  0  1 Quadro Economico 

X  0  0  0  0  1  5  0  1 Validazione progetto definitivo 

X  0  0  0  0  1  6  0  1 Dettaglio CUP 

X  0  0  0  0  1  7  0  1 Determina programma triennale 

X  0  0  0  0  1  8  0  1  Incarico progettista 

X  0  0  0  0  1  9  0  1  Incarico DLL 

X  0  0  0  0  2  0  0  1 Capitolato Speciale 

X  0  0  0  0  2  1  0  1 Schema di contratto 

X  0  0  0  0  2  2  0  1 Attestazione sullo stato dei luoghi 

X  0  0  0  0  2  3  0  1 Elenco prezzi sicurezza 

B1  0 1  0 0 0 1  0 1  Lista punti per quadri UTA 01, 02, 03, 04 

B1  0 1  0 0 0 2  0 1  Lista punti per quadri UTV 01, 02, 03 

B1  0 1  0 0 0 3  0 1  Lista punti per quadri SOTTOCENTRALE 

B1  0 2  0 0 0 1  0 1  Funzionale di regolazione UTA 01, 02, 03, 04 

B1  0 2  0 0 0 2  0 1  Funzionale di regolazione UTV 01, 02, 03 

B1  0 2  0 0 0 3  0 1  Funzionale di regolazione SOTTOCENTRALE 

B1  0 3  0 0 0 1  0 1  Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA 01, 02, 03, 04 

B1  0 3  0 0 0 2  0 1  Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTV 01, 02, 03 

B1  0 3  0 0 0 3  0 1  Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SOTTOCENTRALE 

B1  0 4  0 0 0 1  0 1  Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B1  0 4  0 0 0 2  0 1  Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA in copertura 

B1  0 4  0 0 0 3  0 1  Schema QE tipo per UTA 01‐04 

B1  0 4  0 0 0 4  0 1  Schema QE per UTV 01‐03 

B1  0 4  0 0 0 5  0 1  Schema QE per SOTTOCENTRALE B1 

B1  0 5  0 0 0 1  0 1  Planimetria posizionamenti P interrato 

B1  0 5  0 0 0 2  0 1  Planimetria posizionamenti P Rialzato, Primo, Secondo 

B1  0 5  0 0 0 3  0 1  Planimetria posizionamenti P Terzo, Quarto 

B2  0 1  0 0 0 1  0 1  Lista punti per quadri UTA 01, 02, 03 

B2  0 1  0 0 0 2  0 1  Lista punti per quadri UTA 11, 12 

B2  0 1  0 0 0 3  0 1  Lista punti per quadri UTA 21, 22 

B2  0 1  0 0 0 4  0 1  Lista punti per quadro CDZ RC 

B2  0 2  0 0 0 1  0 1  Funzionale di regolazione UTA 01, 02, 03, 11, 12, 21, 22 

B2  0 3  0 0 0 1  0 1  Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA 01, 02, 03, 11, 12, 21, 22 

B2  0 4  0 0 0 1  0 1  Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B2  0 4  0 0 0 2  0 1  Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA piano rialzato 

B2  0 4  0 0 0 3  0 1  Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA piano primo 

B2  0 4  0 0 0 4  0 1  Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA piano secondo 

B2  0 4  0 0 0 5  0 1  Schema QE tipo per UTA 01‐02‐11‐12‐21‐22 

B2  0 4  0 0 0 6  0 1  Schema QE tipo per UTA 03 

B2  0 4  0 0 0 7  0 1  Schema QE tipo per acquisizione stati condizionatori RC 

B2  0 5  0 0 0 1  0 1  Planimetria posizionamenti P semi interrato 

B2  0 5  0 0 0 2  0 1  Planimetria posizionamenti P rialzato 

B2  0 5  0 0 0 3  0 1  Planimetria posizionamenti P primo 

B2  0 5  0 0 0 4  0 1  Planimetria posizionamenti P secondo 



B2  0 5  0 0 0 5  0 1  Planimetria posizionamenti P terzo 

B3  0 1  0 0 0 1  0 1  Lista punti per quadri UTA 01, 02 

B3  0 1  0 0 0 2  0 1  Lista punti per quadri SCT 

B3  0 2  0 0 0 1  0 1  Funzionale di regolazione SCT + UTA 01, 02 

B3  0 3  0 0 0 1  0 1  Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SCT + UTA 01, 02 

B3  0 4  0 0 0 1  0 1  Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B3  0 4  0 0 0 2  0 1  Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA e SCT 

B3  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro UTA 

B3  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE per SCT 

B3  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P seminterrato, terra e rialzato 

B4  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA01, UTA02, UTV01 e RFT01 

B4  0 1  0 0 0 2  0 1 Lista punti per quadri SCT 

B4  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA01, UTV01 , RFT01 e UTA02 

B4  0 2  0 0 0 2  0 1 Funzionale di regolazione SCT 

B4  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA01, UTV01 , RFT01 e UTA02 

B4  0 3  0 0 0 2  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SCT 

B4  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B4  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA01, UTV01 e RFT01 

B4  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro UTA01, UTV01 e RFT01 

B4  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE per quadro UTA02 

B4  0 4  0 0 0 5  0 1 Schema QE per quadro SCT 

B4  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P terra, soppalco e copertura 

B4  0 5  0 0 0 2  0 1 Planimetria posizionamenti P primo 

B5  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA01 e SCT 

B5  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione pompe, UTA01 e autoclave 

B5  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema pompe, UTA01 e autoclave 

B5  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B5  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE per quadro UTA01 e pompe copertura 

B5  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro SCT e anomalia autoclave 

B5  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P interrato, terra, primo, secondo e terzo‐copertura 

B6  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA01 e UTA02 

B6  0 1  0 0 0 2  0 1 Lista punti per quadro SCT 

B6  0 1  0 0 0 3  0 1 Lista punti per quadrio VRV 

B6  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA01 e UTA02 + Gr. Frigo 

B6  0 2  0 0 0 2  0 1 Funzionale di regolazione SCT 

B6  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA01 e UTA02 + Gr. Frigo 

B6  0 3  0 0 0 2  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SCT 

B6  04  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B6  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE per quadro UTA01 

B6  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro UTA02+ Gr. Frigo 

B6  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE per quadro STC 

B6  0 4  0 0 0 5  0 1 Schema QE per quadro VRV 

B6  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P terra 

B6  0 5  0 0 0 2  0 1 Planimetria posizionamenti P primo 

B6  0 5  0 0 0 3  0 1 Planimetria posizionamenti P secondo 

B6  0 5  0 0 0 4  0 1 Planimetria posizionamenti P copertura 

B8  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA 02 05 07 

B8  0 1  0 0 0 2  0 1 Lista punti per quadro UTA 03 06 

B8  0 1  0 0 0 3  0 1 Lista punti per quadri UTA 01 04 

B8  0 1  0 0 0 4  0 1 Lista punti per quadro UTA xx yy 

B8  0 1  0 0 0 5  0 1 Lista punti per quadri UTA DO2 DO3 

B8  0 1  0 0 0 6  0 1 Lista punti per quadro SCT 

B8  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA 

B8  0 2  0 0 0 2  0 1 Funzionale di regolazione SCT 

B8  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA 

B8  0 3  0 0 0 2  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SCT 

B8  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B8  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA02, UTA05 e UTA07 

B8  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA03 e UTA06 

B8  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA01 e UTA04 

B8  0 4  0 0 0 5  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA xx yy 

B8  0 4  0 0 0 6  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA DO2 e DO3 

B8  0 4  0 0 0 7  0 1 Schema QE per quadro UTA 

B8  0 4  0 0 0 8  0 1 Schema QE per quadro SCT 



B8  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P terra 

B8  0 5  0 0 0 2  0 1 Planimetria posizionamenti P terra soppalco 

B8  0 5  0 0 0 3  0 1 Planimetria posizionamenti Piano terra soppalco, primo e vani tecnici 

B9  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA e pompe 

B9  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA e pompe 

B9  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA e pompe 

B9  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B9  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA 

B9  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro UTA e pompe 

B9  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P terra 

B12  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA SCT1 

B12  0 1  0 0 0 2  0 1 Lista punti per quadri UTA SCT2 

B12  0 1  0 0 0 3  0 1 Lista punti per quadro gruppi frigo CT4 

B12  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA SCT1 e UTA SCT2 

B12  0 2  0 0 0 2  0 1 Funzionale di regolazione Gruppi Frigo CT4 

B12  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA SCT1 e UTA SCT2 

B12  0 3  0 0 0 2  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema Gruppi Frigo CT4 

B12  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici UTA SCT1 e UTA SCT2 

B12  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici Gruppi Frigo CT4 

B12  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA SCT1 

B12  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA SCT2 

B12  0 4  0 0 0 5  0 1 Schema QE per quadro UTA 02 e UTA 03 SCT1 

B12  0 4  0 0 0 6  0 1 Schema QE per quadro UTA 02 e UTA 03 SCT2 

B12  0 4  0 0 0 7  0 1 Schema QE per quadro UTA 01 SCT1 

B12  0 4  0 0 0 8  0 1 Schema QE per quadro UTA 01 SCT2 

B12  0 4  0 0 0 9  0 1 Schema QE per quadro UTV 01 e UTV02 SCT1 

B12  0 4  0 0 0 10  0 1 Schema QE per quadro UTV 01 e UTV02 SCT2 

B12  0 4  0 0 0 11  0 1 Schema QE per quadro SCT1 

B12  0 4  0 0 0 12  0 1 Schema QE per quadro Gruppi Frigo CT4 

B12  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P seminterrato 

B12  0 5  0 0 0 2  0 1 Planimetria posizionamenti P terra 

B12  0 5  0 0 0 3  0 1 Planimetria posizionamenti P primo 

B12  0 5  0 0 0 4  0 1 Planimetria posizionamenti P secondo 

B12  0 5  0 0 0 5  0 1 Planimetria posizionamenti Gruppi frigo CT4 

B14A  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA GRF SCT 

B14A  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA GRF SCT 

B14A  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA GRF SCT 

B15  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA, UTV e SCT 

B15  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA, UTV01 e SCT 

B15  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA, UTV e SCT 

B15  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B15  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA e SCT 

B15  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro UTA 

B15  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE per quadro SCT e UTV01 

B15  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P terra 

B19  0  1  0  0  0  1  0  1 Lista punti per quadri UTA01, SCT2 e UTV01 

B19  0  1  0  0  0  2  0  1 Lista punti per quadri SCT1 

B19  0  2  0  0  0  1  0  1 Funzionale di regolazione UTA01, SCT2 e UTV01 

B19  0  2  0  0  0  2  0  1 Funzionale di regolazione SCT1 

B19  0  3  0  0  0  1  0  1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA01, SCT2 e UTV01 

B19  0  3  0  0  0  2  0  1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SCT1 

B19  0  4  0  0  0  1  0  1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B19  0  4  0  0  0  2  0  1 Schema QE smistamento potenza a servizio quadri UTA e SCT 

B19  0  4  0  0  0  3  0  1 Schema QE per quadro UTA 

B19  0  4  0  0  0  4  0  1 Schema QE per UTV01 e Gruppo frigo 

B19  0  4  0  0  0  5  0  1 Schema QE per SCT 

B19  0  5  0  0  0  1  0  1 Planimetria posizionamenti P seminterrato e terra 

B19  0  5  0  0  0  2  0  1 Planimetria posizionamenti P primo, secondo e copertura 

B20  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA e UTV 

B20  0 1  0 0 0 2  0 1 Lista punti per quadri SCT 

B20  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA e UTV 

B20  0 2  0 0 0 2  0 1 Funzionale di regolazione SCT 

B20  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA e UTV 



B20  0 3  0 0 0 2  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema SCT 

B20  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B20  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE per quadro UTA e UTV 

B20  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro SCT 

B20  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P seminterrato,terra, primo, secondo, terzo e copertura 

B22  0 1  0 0 0 1  0 1 Lista punti per quadri UTA, SCT, UTV e gruppi frigo 

B22  0 2  0 0 0 1  0 1 Funzionale di regolazione UTA, SCT, UTV e gruppi frigo 

B22  0 3  0 0 0 1  0 1 Valvole, sensori o attuatori da sostituire a bordo macchina / sistema UTA, SCT, UTV e gruppi frigo 

B22  0 4  0 0 0 1  0 1 Schema altimetrico posizionamento quadri elettrici 

B22  0 4  0 0 0 2  0 1 Schema QE per quadro UTA 01 

B22  0 4  0 0 0 3  0 1 Schema QE per quadro SCT 1 

B22  0 4  0 0 0 4  0 1 Schema QE per quadro UTA 02 

B22  0 4  0 0 0 5  0 1 Schema QE per quadro SCT 2 

B22  0 5  0 0 0 1  0 1 Planimetria posizionamenti P seminterrato, terra e copertura 

B22  0 5  0 0 0 2  0 1 Planimetria posizionamenti P primo e secondo 
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